MUNICIPIO DI SAN VITTORE
Via S. Carlo 8
6534 San Vittore

091 827 11 71
cancelleria@sanvittore.ch

www.sanvittore.ch Alla popolazione del
Comune di San Vittore

San Vittore, 10 dicembre 2025

INFORMAZIONE IN MERITO ALLA QUALITA DELL’ACQUA POTABILE EROGATA
DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE NEL 2025

Premessa

Il Comune di San Vittore si occupa dell'approvvigionamento idrico sul proprio territorio attraverso la
gestione delle infrastrutture composte da captazioni, di serbatoi e di tubazioni per 'acqua potabile,
cosi come di collegamenti con le reti di altri comuni.

Come previsto dall'art. 5 dellOPPD (Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sull’acqua
potabile e sullacqua per piscine e docce al pubblico), chiunque distribuisce acqua potabile

attraverso un impianto per l'approvvigionamento €& tenuto a fornire almeno una volta all’anno
informazioni sulla qualita.

Fonti di approvvigionamento

L’acquedotto comunale & alimentato da sorgenti di montagna. Esse sono situate tra i monti di
Prepiantd e i monti di San Carlo (sorgenti Fontanon e Salzin) e in zona Caslasc / Gordol (sorgente
Riee). La frazione di Monticello dispone inoltre di una sorgente captata.

In complemento a queste fonti esiste un collegamento con I'acquedotto regionale / N13, che
permette di trasportare 'acqua dalla sorgente Fontanin, situata in Val Grono sul territorio di Grono,
fino alla rete del nostro paese.

L’acqua proveniente da queste fonti viene accumulata presso i serbatoi comunali e regionali e
distribuita secondo necessita.

Qualita

La qualita dell’'acqua distribuita € da ritenere eccellente.
Durante lo scorso anno non sono stati verificati casi di non potabilita. | prelievi sono stati effettuati

direttamente alle sorgenti e dalle fontane pubbliche del paese e tutti i campioni esaminati
rispondevano ai requisiti chimici e microbiologici.
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Malgrado le varie fonti di approvvigionamento, I'acqua distribuita presenta caratteristiche regolari,
indicate nella seguente etichetta (prelievi del 23.10.2025):

Zone di distribuzione Reti di San Vittore e Monticello
Qualita “Classe OMS” Eccellente
Potabilita Nessun avviso di non potabilita
Provenienza Acqua sorgiva (sorgenti di montagna)
Valore pH 7.1 - 7.4 (deve essere compreso tra 6,0 e 9,2)
Durezza 1.6 — 4.2 °fH, acqua molto dolce (poco mineralizzata)
Caratteristiche chimiche Aggressiva
Trattamento Disinfezione con raggi ultravioletti
Mineralizzazione Debolmente mineralizzata (31.5 — 73.5 mg/l)
Sali minerali e oligoelementi e Calcio : 5.0~-14.3 mg/,

s Magnesio : 0.8-1.5 mgl/l,

e Sodio : 1.5-2.1 mg/,

e Potassio 1.2-1.3 mg/,

¢ Cloruro : 0.3-0.7 mgl,

e Solfato : 6.7 —13.4 mgl/l.

|| contenuto di nitrato & compreso tra 1.1 e 3.8 mg/|, sotto il limite fissato del’OPPD (40 mg/l).

Informazioni complementari

In caso di domande potete rivolgervi ai seguenti contatti:

- Cancelleria comunale, tel, 091 827 11 71, cancelleria@sanvittore.ch,

- Fontaniere: ing. Benofit Lienhard, tel. 091 820 30 40, benoit.lienhard@gibasa.ch.
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Laboratorio cantonale \Ati UE[E 31011, 2005

Via Mirasole 22 telefono 0918146111
6500 Bellinzona fax 091 8146119
e-mail  dss-lc@t.ch

Rapporto di prova n° 25LA04622

del 29.10.2025
- Laboratorio cantonale
(LT AR LR TR 6500 Bellinzona
25LA04622
Comune di San Vittore
Via S. Carlo 8
6534 San Vittore GR
Descrizione campione: Acquain rete Data prelievo: 23.10.2025
Data accettazione: 23.10 2025
Punto di prelievo: Fontana Favera-cimitero Data inizio analisi: 23.10.2025
~6534'S, Yilorg Data fine analisi: 29.10.2025
Temperatura prelievo: 11.5°C
Prelievo eseguito da: Cliente /1
N° Ordine Tariffa Condizioni Netto
25-004256 Vedi tariffario Vedi Condizioni generali CHF 402 50 IVA esclusa Seguira fattura
Analis
Descrizione Metodo Risultato Unita di misura
Escherichia coli SOP-LAB147 0 UFC/100ml
Enterococchi SOP-LAB146 0 UFC/100ml -
Germi aerobi mesofili SOP-LAB150 o <10 UFC/ml
Temperatura (punto di prelievo) Dato fornito dal cliente * 115 - °C o
Conducibilita elettrica a 20°C SOP-LABO51 58 - uS/ecm
Valore pH (in laboratorio) SOP-LABO51 I 7.50
Consumo acido a pH 4.3 SOP-LABOS1 0.45 mmoll
drogencarbonato (HCO3 -, calcolato) SOP-LABOS1 25 - mg/l )
Durezza temporanea SOP-LABOS5! 0.23 mmoll
_Durezza totale SOP-LABO51 o - 0.24 mmol/l
pHs (pHeq) ~ SOP-LAB163 B 9.28
indice di saturazione SOP-LAB163 78
Anidride carbonica aggressiva (CO2 aggr) SOP-LAB163 1.5 mag/!
Caratterizzazione SOP-LAB163 Aggressiva, dolice

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma inlegrale, si riferisce esclusivamente alfi campione/i sottoposloh a prova, cosicome ricevutoli o campionalofi
Esso non pud servire a scopo di pubblicita o fare sltato in caso di contestaziom uffictall Su richiesta sone disponibili informazieni riguardantt ) metodi analitict La riproduzione parziale & vietata
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Laberatorio cantonale

Via Mirasole 22

i

telefono 091 8146111
6500 Bellinzona fax 091 8146119
e-mal  dss-le@tich
Rapporto di prova n° 25LA04622 del 29.10.2025
Descrizione Metodo Risuitato Unita di misura
Consumo in permanganato di potassio SOP-LAB163 1.6 mg/i
(KMnO4)
Ossidabilita (espressa come 02) - SOP-LAB163 04 mg/l . o B
‘Calcio (Ca 2+) SOP-LABO51 79 - mgl -
I\Eagnesio (Mg 2+) SO;-LABE LA _n@ ) o
Sodio (Na +) SOP-LABO83 2.0 mg/l -
Potassio (K +) _ SOP-LABO083 12 mgll
Ammonio (NH4 +) - SOP-LABO083 <0.05 — -
Fluoruro (F -) SOP-LAB083 0.10 mgl
Cloruro (C-) SOP-LAB083 05 mg/l o
Nitrito (NO2 -) SOP-LABO83 <0.01 mg/! -
Bromuro (Br-) o SOP-LAB083 R <0.01 mg/l o
Nitrato (NO3 -) o SOP-LAB0S3 37 o mgll
Orto-fosfato (espresso come P; R SOP-LAB163 < 0_61 . - mg!/l
Solfato (SO42-) SOP-LABO83 87 mg/l

* Metodo non accreditato STS

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato & risultato conforme all'Ordinanza del DFI sullacqua potabile e sull'acqua per

piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016

Note:

pH di equilibrio (pHs), indice di saturazione (IS) ed anidride carbonica aggressiva sono riferiti alla temperatura dell'acqua misurata al prelievo.

Laboratorio cantonale
La collaboratrice scientifica

!
) |

) |
Dr. sc. L. Peterhans

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma Ntegrale, si nferisce esciusivamente alft campione/l sottoposto/i a prova, cosi come ricevutoli o campionato/
Esso non pud servire a scopo di pubblicita o fare stato in caso di conleslazion: ufficiali Su richiesta sono disponibiii informaziont nguardanti i metody analitic La riproduzione parziale é vietata
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Laboratorio cantonale

tiy

31071, 2005

Via Mhrasole 22 telefono 091 8146111
5500 Belinzona fax 091 8146119
e-mall  dss-lc@tich

Rapporto di prova n° 25LA04623

del 29.10.2025

O R

Descrizione campione: Acqua in rete

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di San Vittore
Via S. Carlo 8
6534 San Vittore GR

Data prelievo: 23.10.2025
Data accettazione: 2310.2025
Punto di prelievo: Fontana centro Data inizio analisi: 23.10.2025
R lic Data fine analisi:  29.10.2025
Temperatura prelievo: 10.9°C
Prelievo eseguito da: Cliente /2
N° Ordine Tariffa Condizioni Netto
25-004256 Vedi tariffario Vedi Condizioni generali CHF 402 50 IVA esclusa Seguira fattura
Analisi
Descrizione Metodo Risultato Unita di misura
Escherichia col SOP-LAB147 0 UFC/100m|
Enterococchi SOP-LAB146 o 0 UFC/100m
Germi aerobi mesofili S_OP-_LA875_O - - <10 UFC/mi
Temperatura (punto di prelievo) Dato fornito dal cliente * 10.9 °C
Conducibilita elettrica a 20°C SOP-LABO51 B 58 us/em
Valore pH (in laboratario) SOP-LABO51 7.42
Consumo acido a pH 4.3 SOP-LABO51 0.46 mmoll
I_drog;encarbonato (HCO3 -, calcolato) SOP-LABO51 25 - mag/l
Durezza temporanea SOP-LABO51 ) 0.23 R mmol/l
Durezza totale - SOP—LAB_OEA T 024 mmol/i
pHs (pHeq) SOP-LAB163 9.28
Indice di saturazione SOP-LAB163 -1.86
Anidride carbonica aggressiva (CO2 aggr.) SOP-LAB163 20 mg/!
Caraterizzazione SOP-LAB163 R

Aggressiva, dolce

Il prasente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale. si nfensce esclusivamente al/i campione/i soltoposta/t a prova, cosi come ricevuto/l 0 campionatofi

Ess0 non puod servire a scopo di pubblicita o fare stato 1n caso di contestazioni uffictall Su richiesla sono disponibilt informazioni iguardanti + melodi analiict La riproduzione parziale & vietata
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. @
Laboratorio cantonale \tl lﬂ[@l

ViaMirasole 22 telefono 091 81461 11
6500 Bellinzona fax 0918146119
e-mal  dss-ld@tich

Rapporto di prova n° 25L.A04623 del 29.10.2025

Descrizione Metodo Risultato Unita di misura
Consumo in permanganato di potassio SOP-LAB163 s 1.4 mg/|
(KMnO4)

Ossidabilita (espressa co_me_bZ) o SOP-LAB163 04 mg/l
Calcio (Ca 2+)  SOP-LABOST 79 mgll
Magnesio (Mg 2+) SOP-LABO51 12 mg/l
Sodio (Na +) SOP-LABO083 o 2 T gl
Potassio (K +) SOP-LABO0S3 13 mgl
Ammonio (NH4 +) _ ~ SOPLAB083 <0.05 mg/
Fluoruro (F - R SO_P-LTSE)BB_ . 0.10 _ mag/l
Cloruro (CI -) SOP-LABO83 - 05 g
Nitrito (NO2 -) SOP-LAB083 <00t mg/l
Bromuro (Br-) - _SO_P-LABEE@ - <TO1 - mg/l
Nitrato (NO3 -) - SOP-LAB083 3.8 mgl
Orto-fosfato (espresso come P)_ SOP-LAB163 <0.01 mg/l
Solfato (SO4 2-) o SOP-LABO083 67 T mgn

* Metodo non accreditato STS
Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato & risultato conforme all'Ordinanza del DFi sull'acqua potabile e sull'acqua per
piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12 2016.

Note:

pH di equilibrio (pHs), indice di saturazione (IS) ed anidride carbonica aggressiva sono riferiti alla temperatura delfacqua misurata al prelievo.

Laboratorio cantonale

La Collaboratrice_sci|entifica
)

|

| < bou

L-pr. &. E-Petethans

Il presante rapporto di prova, riproducibile salo nefla sua forma integrale, si niferisce esciusivamente al/t campione/i sottopostofi a prova, cosi come ricevuto/l o campionatofi
Ess0 non pud servire a scapo di pubbiicita o fare stato in caso di contestazioni ufficiall Su richiesta sono disporubili nformazioni riguardanti | metodi analitici La riproduzione parziale ¢ vietala

191901 Pagina 2 di 2



Laboratorio cantonale

‘ti ‘U]]E‘ 31077, 2025

Via Mirasole 22 telefono 091 8146111
6500 Belinzona fax 091 8146119
e-mall  dss-lc@b.ch

Rapporto di prova n° 251.A04624

del 29.10.2025
, Laboratorio cantonale
O 80O 0 6500 Bellinzona
25LA04624
Comune di San Vittore
Via S. Carlo 8
6534 San Vittore GR
Descrizione campione: Acqua in rete Data prelievo: 23.10.2025
Data accettazione: 23 10.2025
Punto di prelievo: Fontana area servizio Data inizio analisi: 23.10.2025
~63345; Vjere Data fine analisi:  29.10.2025
Temperatura prelievo: 15.3°C
Prelievo eseguito da: Cliente /3
N° Ordine Tariffa Condizioni Netto
25-004256 Vedt tariffario Vedi Condizioni generali CHF 402 50 IVA esclusa Seguira fattura
Analisi
Descrizione Metodo Risultato Unita di misura
Escherichia coli SOP-LAB147 o] UFC/100mI
Enterococchi SOP-LAB146 o o UFC/100ml -
Germi aerobi mesofili R SOP-LAB150 <10 UFC/ml
Temperatura (punto di prelievo) Dato fornito dal cliente * 153 - °C_ N
Conducibilita elettrica a 20°C SOP-LABO51 4 uS/em
Valore pH (in laboratoria) o - _SED—LABOM 71
.Consumo acido a pH 43 o - _SOP-LABOS1 027 mmol/l -
_Ejrogencarbox;to (HCOS - calcoéto) E‘ED-LABOM- - 13 R mg/l -
Durezza temporanea o SOP-LABO51 o013 o _ mmol/|
Durezza totale SOP-LAB163 (calcolato da mmol/L 016 mmol/l
Ca + Mg)
pHs (pHeq) SOP-LAB163 968
Indice di saturazione SOP-LAB163 257 - o
Anidride carbonica aggressiva (CO2 aggr) SOP-LAB163 . 2.0_ - mg/!
Caratterizzazione SOP-LAB163 R B Aggressiva, dolce

Il presente rapporto di prova, nproducibile solo nella sua forma integrale, si nferisce esclusivamente alfi campione/t sottoposto/i a prova. cosi come ncevuto/i 0 camplonato/i
Esso non pud servire a scopo di pubblicita o fare stato in caso di contestazion ufficiall Su richiesta sono disporibilt tnformazioni riguardanti 1 metod analitic La riproduzicne parziale & vietata
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Laboratorio cantonale ‘ti \IH[%L

Via Mirasote 22 telefono 091 81461 11
6500 Bellinzona fax 091 8146119
e-mal  dss-lc@u.ch

Rapporto di prova n° 25LA04624 del 29.10.2025

Descrizione Metodo Risultato Unita di misura

Consumo in permanganato di potassio SOP-LAB163 1.4 mg/l

(KMnO4)

Ossidabilita (espressa come 02) B _SOP-_LAB163 0.3 mg/l

Calcio (Ca 2+) SOP-LAB083 5.0 mgh

Magnesio (Mg 2+) SOP-LAB083 08 - “mg/l

Sodio (Na +) SOP-LAB083 1.6 mg/l o
Potassio (K +)  SOP-LABOS3 13 mafl

-Ammonlo (NH4 +) SEPLABO&E - - < 0.0g mg/l

Fluoruro (F -) SOP-LAB083 010 maht

Cloruro (Cl -) SOP-LAB083 0.3 mg/

Nitrito (NO2 -) SOP-LAB083 <001  mgh
‘Bromuro (Br-) SOP-LAB0S3 <001 mgh -
Nitrato (NO3 -) SOP-LAB083 - 37 mg/l

Orto-fosfato (espresso come P) SOP-LAB163 <0.01 mg/!

Solfato (S04 2-) ~ SOP-LAB083 6.9 mg/l

* Metodo non accreditato STS
Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato & risultato conforme all'Ordinanza del DFI sullacqua potabile e sull'acqua per
piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016.

Note:

pH di equilibrio (pHs), indice di saturazione (1S) ed anidride carbonica aggressiva sono riferiti alla temperatura dell'acqua misurata al prelievo

Laboratorio cantonale
/ La collaboratrice scientifica

<L y }

> i
£ Dr. sc. L. Peterhans

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nefla sua forma integrale, st nferisce esclusivamente al/i campione/i soltoposto/ a prova, cosicome ricevulo/t 0 campionatoi
Esso non pud servire a scopo d pubblicita o fare stato in caso di contestazioni ufficialt Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti | metads analitice La riproduzione parziale € vistata
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‘ Laboratorio cantonale ‘\t.
31071, 2005

6500 Bellinzona fax 0918144119

‘> Via Mirasole 22 telefono 091 8146111
e-mal  dss-lc@t.ch

Rapporto di prova n® 25LA04625
del 29.10.2025

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

IR

Comune di San Vittore
Via S. Carlo 8
6534 San Vittore GR

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 23.10.2025
Data accettazione: 23.10.2025
Punto di prelievo: Fontana Monticello Data inizio analisi: 2310.2025
B8 S5 iole Data fine analisi: ~ 2910.2025
Temperatura prelievo: 15.0°C
Prelievo eseguito da: Cliente /4
N° Ordine Tariffa Condizioni Neftto
25-004256 Ved: tariffario Vedi Condizioni generali CHF 402 50 IVA esclusa Seguira fattura
Analisi
Descrizione Metodo Risultato Unita di misura
Escherichia coli SOP-LAB147 0 UFC/100ml
Enterococchi SOP-LAB146 - 0 UFC/A00m!
arml aerobi mesofili 5P-LAB150 <10 R UFC/ml -
Temperatura (punto di prelievo) - _DE) f_o_mito dal cliente * o 15.0 - °C -
Conducibilita elettrica a 20°C SOP-LABO51 - R 98 uS/cm
Valore pH (in laboratorio) SOP-LABO5S1 o 734
Consumo acido a pH 4.3 ~ SOP-LABOS1 o718 mmoll
ldrogencarbonato (HCO3 -, calcolato) SOP-LABO51 44 mg/l .
Durezza temporanea SOP-LABOS1 0.39 mmol/l
Durezza totale SOP-LAB051 042 mmoV/ o
PHs (pHeq) SOP-LAB163 873
Indice di saturazione N SOP-LAB163 o 139 -
Anidride carbonica aggressiva (CO2 aggr.) SOP-LAB163 35 - mg/!
Caratterizzazione SOP l_P;B163 o Aggressiva, dolce

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrate. st nferisce esclusivamente alfi camplone/i soltopostofi a prova, cosicome ricevutofi o camplonatofs
Es50 non pud servire a scopo di pubblicita o fare stato in caso di contastazion ufficiall Su richiesta sone disponibill informaziom nguardant | metod| analitic: La nproduzione parziale € vietata
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Laboratorio cantonale ~ti H”E

Via Mirasole 22 telefono 091 81461 11
6500 Bellinzona fax 091 8146119
emal  dss-dc@tich

Rapporto di prova n° 25LA04625 del 29.10.2025

Descrizione Metodo Risultato Unita di misura

Consumo in permanganato di potassio SOP-LAB163 17 mg/l

(KMnO4)

Ossidabilita (espressa come 02)  SOP-LAB163 04  mg -
Calcio (Ca 2+) SOP-LABO51 a3 Cmgt
Magnesio (Mg 2+) SOP-LABO51 15 - mg/

Sod'o (Na +) SOP-LABO083 R 42 mg/

Potassio (K +) SOP-LAB083 13 mg/l o
Ammonio (NH4 +) - SOP-LAB083 <0.05 mg/!

Fluoruro (F -)  SOP-LAR0S3 o83 mg/!

Cloruro (Cl-) SOP-LAB083 Y mg/l

Nitito (NO2-) SOP-LABO83 <0.01 mg/l

Bromuro (Br-) a SOP-LAB083 <001 mg/l

Nitrato (NO3 ) SOP-LAB083 11 Cmgl
Orto-fosfato (espresso come P) - SOP-LAB163 <0.01 mg/l

Solfato (SO4 2-) SOP-LAB083 - 134 mg/l

* Metodo non accreditato STS
Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, it campione analizzato & risultato conforme all'Ordinanza del DF! sull'acqua potabile e sull'acqua per
piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016.

Note:

pH di equilibrio (pHs), indice di saturazione (IS) ed anidride carbonica aggressiva sono riferiti alla temperatura dell'acqua misurata al prelievo.

Laboratorio cantonale
La collaboratrice scientifica |

I |
| Y 7 . {
/ ) i | v

Lt~ Dr.sc. L PeterhaF\s

|l presente rapporto di prova, riproductbile sola nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente alfi campione/i sottoposlofi a prova, cosi come ricevuto/i @ campionatofi
Esso non pud servire a scopo di pubbticita o fare stato in caso di contestazion: ufficiali. Su richiesta sono disporubili informazioni riguardanti + melodi analtticl La riproduzione parziale & vietata
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